KOMUNIKAT NR 1
Z DNIA 20.11.2024 r. )
DLA MIESZKANCOW MIEJSCOWOSCI:

Zielonka Paslecka, Majki, Rzedy, Gryzyna, Rogajny, Kielminek, Marzewo, Nowy Cieszyn, Salkowice,
Waéjtowizna, Kronin, Tulno, Leznica, Surowe, Kwitajny, Zielno, Wakarowo, Skolimowo

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblagu informuje, ze w badaniach jakosci wody pobranej
w dniu 18.11.2024 r. z wodociggu sieciowego Surowe, zaopatrujacego miejscowosci: Zielonka Pastecka,
Majki, Rzedy, Gryzyna, Rogajny, Kielminek, Marzewo, Nowy Cieszyn, Satkowice, Wdjtowizna, Kronin,
Tulno, Leznica, Surowe, Kwitajny, Zielno, Wakarowo, Skolimowo - w gminie Past¢gk w powiecie elblgskim,
stwierdzono w probce wody pobranej na sieci wodociagu w Stacji Podnoszenia Ci$nienia w miejscowosci
Gryzyna, obecno$¢ bakterii grupy coli w ilosci 33 jtk/100 ml, co nie odpowiada wymaganiom okreslonym
w zalgczniku Nr 1 w czedci C tabeli 1 Ip. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda NIEPRZYDATNA do spozycia

Wykrycie obecnosci bakterii z grupy coli w wodzie wodociaggowej pochodzacej z ujgé podziemnych moze
wskazywaé, ze ujecie moze by¢ podatne na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Bakterie grupy coli nie
powinny wystepowa¢ w dostarczanej konsumentom wodzie. Diugotrwale utrzymujace si¢ zanieczyszczenie
wody pitnej bakteriami grupy coli moze w konsekwencji przyczynia¢ si¢ do negatywnych skutkow
zdrowotnych dla konsumenta.

Trwaja prace majgce na celu przywrécenie jakosci wody spelniajacej wymagania okreslone
W Ww. rozporzadzeniu.

Uwaga: Woda moze by¢ uzywana wylgcznie do prac porzgdkowych (np. mycia podlog)
i splukiwania toalet.
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Zalecenie obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu




*Mieszkancy miejscowosci Zielonka Pastecka, Majki, Rzedy, Gryzyna, Rogajny, Kielminek, Marzewo,
Nowy Cieszyn, Satkowice, Wéjtowizna, Kronin, Tulno, Leznica, Surowe, Kwitajny, Zielno, Wakarowo,
Skolimowo beda zaopatrywani w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi poprzez:

.................................................................................................................................
.........................................................................................................

..................................................................................................................................

*Informacja w tym zakresie jest kazdorazowo uzupelniana przez wlasciwego wdjta, burmistrza, prezydenta miasta zgodnie z § 27
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
W przypadku pojawienia si¢ potencjalnego zagrozenia dla zdrowia konsumentéw wynikajacego z nieodpowiedniej jakosci wody
wilasciwy wojt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwloczne przekazanie konsumentom odpowiednich zalecenn wraz
ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wode bezpieczng dla zdrowia.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblagu wydat decyzje
o braku przydatnosci wody do spozycia, w ktérej nakazat administratorowi wodociagu:

1. Poinformowaé konsumentéw zaopatrywanych w wod¢ przeznaczona do spozycia przez ludzi
z wodociggu Surowe o braku przydatnosci wody do spozycia.

2. Zapewni¢ odbiorcom zastgpcze zrédto wody przydatnej do spozycia przez ludzi, do czasu
uzyskania pozytywnych wynikéw badan wody z wodociagu Surowe.
Woda z ww. wodociggu moze by¢é uzywana do innych celéw (np. do splukiwania toalet,
czynnosci porzadkowych itp.)

3. Doprowadzi¢ jako$¢ wody w wodociggu Surowe pod wzgledem mikrobiologicznym do wartosci
wymaganych w zatgczniku nr 1 czgsci C w tabeli 1 Ip. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017 r., poz. 2294).

4. Informowal na biezgco Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblagu
o podejmowanych dziataniach zmierzajacych do zapewnienia wiasciwej jakosci wody.

5. Przedstawié po przeprowadzeniu dziatan naprawczych sprawozdania z badan mikrobiologicznych
wody z wodociagu Surowe potwierdzajace spetnienie wymagan rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
22017 r., poz. 2294).

Powyzszy komunikat obowiazuje do odwolania






